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+4,84

-0,95

+0,01

+1,61

1,35

+4,84

2% 2% 

± 0.00 = +35.00m üNHN (OKFF Ebene 0)

Legende

Fertighöhe

Höhen:

Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

Oberkante Gelände (OKG)

±0.00

Wände:

Stahlbeton

Sonstige (Gipskarton, Metall, ...)

Glaswand

Achsen:
Hauptachsen

Nebenachsen (1.35-Raster)

Bestand

Brandschutz:

±0.00

+4.42

Türen:

T30
T30-RS

feuerhemmend
feuerhemmende Rauchschutztür

Brandwand/Bauart Brandwand
feuerbeständig: F90-AB
feuerhemmend: F30-AB

Brüstung bzw. Sturz von Wänden mit 
Brandschutzanforderungen sind entsprechend
der Wandqualität auszubilden.

90
2,20 Lichtes Mindestdurchgangsmaß Tür

Türmaße:

1C001
Laborraum
24.50m²

Raumnummer
Raumbezeichnung
Fläche

Planverweise:

Schnitt

Räume:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen !

Mauerwerk

10

Brüstungshöhe/AbsturzsicherungBRH

+7,53 OK FFB 2.OG +42,53 ü. NHN

+4,38 OK FFB 1.OG +39,38 ü. NHN

+0,00 OK FFB EG +35,00 ü. NHN

+32,70 ü. NHN (HGW)

+33,20 ü. NHN (HGW 100  )

+11,15 OK Attika +46,15 ü. NHN +46,00 ü. NHN OK Attika gem. B-Plan
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Speisesaal Ausgabe WC WC RLT-Zentrale

+4,84 +4,84

+0,00

2% 2% 

+11,15 OK Attika +46,15 ü. NHN

+7,53 OK FFB 2.OG +42,53 ü. NHN

+4,38 OK FFB 1.OG +39,38 ü. NHN

+0,00 OK FFB EG +35,00 ü. NHN

+32,70 ü. NHN (HGW)

+33,20 ü. NHN (HGW 100  )

+46,00 ü. NHN OK Attika gem. B-Plan

+11,15 OK Attika +46,15 ü. NHN

+7,53 OK FFB 2.OG +42,53 ü. NHN

+4,38 OK FFB 1.OG +39,38 ü. NHN

+0,00 OK FFB EG +35,00 ü. NHN

+32,70 ü. NHN (HGW)

+33,20 ü. NHN (HGW 100  )

+46,00 ü. NHN OK Attika gem. B-Plan

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an 
Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt 
gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.
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